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Egz. Nr |
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Bychawskie Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z 0. 0

ul. M. Rataja 6

23-100 Bychawa

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie dziatajac w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r.. poz. 338).
§ 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 12 ust. | ustawy z dnia
7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
(Dz. U. z 2023 r., poz. 537), na podstawie sprawozdan z badan Nr DL.9051.1.326.2025.
Nr DLSO5L1.3202003, Ne DL.9051.1.328.2023, Rr DL.9051.1.329:2023, N DI..9051.1.330.2025,
Nr DL.9051.1.331.2023 z dnia 31.03.2023 r., sporzadzonych przez Dziatl Laboratoryjny Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, wody pobranej w dniu 28.03.2023 r. w ramach
biczacego nadzoru sanitarnego z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Bychawa, gm. Bychawa
w punktach kontrolnych: WZZ Bychawa hydrofornia - woda do sieci, Okregowa Spdldzielnia
Mleczarska ul. Pitsudskiego 71, 23-100 Bychawa - Aparatownia - punkt zerowy poboru wody.,
Przedszkole w m. Osowa 61, gm. Bychawa — kran w toalecie dla dzieci

stwierdza przydatnosé¢ wody do spozycia.

W zakresie badanych parametrow woda spelnia wymagania okreslone w zataczniku nr |
w czescel A tabela 1. w czesei C tabela 1, tabela 2, do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017 r., poz. 2294).
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